
Ergänzungssatz für Zweikreis-Speicherheizgeräte GH 18

Für Speicherheizgeräte in Herdform

Montageanweisung



2



3

Elektrischer Anschluß

Klemmleiste Ergänzungssatz auf die Geräteklemmenleiste aufschrauben. Brücke L1-L-SH entfernen. Anschlußleitungen 
L-SH, L1, L2, L3, N an der Geräteklemmleiste anschließen, siehe untenstehendes Schaltbild.

Anschlüsse L, N, L-SF, L-SP an der Klemmleiste des Ergänzungssatzes herstellen. Schutzleiter PE anschließen.

Wichtiger Hinweis: Bei Einbau des Ergänzungssatzes für Zweikreisspeicher darf keine Zusatzheizung installiert werden.

Zweikreis-Klebeschaltbild an der Schaltraumabdeckung anbringen. Gerät wieder zusammenbauen – umgekehrter Vorgang
wie Demontage.
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